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Vielen Dank fur das Vertrauen, das Sie uns und unseren Produkten entgegenbringen.
Lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit dem Kompressor
arbeiten. Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung enthalt wichtige Hinweise, die
zum sicheren und stérungsfreien Betrieb des Kompressors erforderlich sind.

Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung immer beim Kompressor auf.

Allgemeine Wir empfehlen: Priafungen, Einstellungen und Wartungsarbeiten

Hinweise sollten immer von der gleichen Person oder deren Stellvertreter
durchgefuhrt und in einem Wartungsbuch dokumentiert werden. Bei
Fragen bitten wir Sie, Seriennummer, Artikelnummer und
Bezeichnung des Kompressors anzugeben.

Handhabung Damit die Bedienungsanleitung schnell und rationell gelesen werden

der kann, haben wir fur wichtige und praktische Tipps Symbole benutzt.
Bedienungs- Diese Symbole stehen neben Textstellen (beziehen sich auf den
anleitung Text), neben Abbildungen (beziehen sich auf die Grafik) oder am

Anfang der Seite (beziehen sich auf den gesamten Seiteninhalt).

Wird der Kompressor auflerhalb der Schweiz betrieben, kdnnen
andere gesetzliche Vorschriften (z.B.: Elektrischer Anschluss oder
Betriebssicherheitsverordnung) fur den Betrieb des Kompressors
vorgeschrieben sein, als sie in dieser Bedienungsanleitung be-
schrieben sind.

Achtung: Schenken Sie diesen Symbolen héchste Aufmerksamkeit!
Bedeutung der Bedienungsanleitung lesen! Der Betreiber (Besitzer /
Symbole @ Verantwortliche) ist verpflichtet die Bedienungsanleitung
zu beachten und alle Anwender dieses Gerates gemal}
der Bedienungsanleitung zu instruieren.
Achtung! Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Be-
A schreibungen, gefahrliche Bedingungen, Sicherheitsge-
fahren bzw. Sicherheitshinweise.

Der Kompressor wird im Hause Prematic AG gepruft und sorgfaltig
verpackt. Trotzdem kdnnen wir Transportschaden nicht ausschlieRen.
Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie vor der ersten
Inbetriebnahme eine kurze Sichtprifung des Kompressors.

Unbedingt beachten:

Bevor Sie mit dem Kompressor arbeiten, informieren Sie sich daruber, wie Sie den
Kompressor schnell abschalten kdnnen und wie der komplette Kompressor drucklos
gemacht wird.

Die Prifung der Ausrustung bei Aufstellung des Kompressors (Behalters) vor Inbe-
triebnahme, muss vom Betreiber veranlasst werden (siehe Seite 5, Punkt 5).

Montieren Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Gummielemente an die Behalterfille
(siehe Seite 7, Punkt 5.2).

Elektrische Absicherung: siehe Technische Daten

Es ist fUr eine ausreichende Be- und Entliftung des Kompressors zu sorgen.

Priifen Sie vor jeder Inbetriebnahme den Olstand.

Bei jeder Inbetriebnahme an einer fremden Drehstromsteckdose ist eine Drehrich-
tungskontrolle vorzunehmen (LUfterrad muss sich in die Pfeilrichtung wie auf dem
Riemenschutz angegeben drehen).

Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Seite 4, Punkt 3)!
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Hubvolumenstrom (Ansaugleistung): 2x390 | I/min
Effektive Liefermenge: 2x265 | I/min
Spannung: 400 |V
Elektrische Absicherung (trage): 2x16 | A
Motorleistung: 2x2,2 | KW
Hochste Betriebsdrehzahl: 1020 | U/min
Hochstdruck 10 | bar
Behaltervolumen: 270 | |
Maximal zulassiger 11
Betriebsuberdruck des Behalters: bar
Olmenge: (Mineralél P30) 0,91

Lrpat1 Schalldruckpegel (nach

DIN 45635 T 13; 1 m Abstand): 77 | dB (A)
Abmessungen: Lange x Breite x HOhe: 157x58x112 | cm
Gewicht: 185 | kg

Dieser Kompressor ist ein dlgeschmierter Kolbenkompressor, der sich
zur Drucklufterzeugung und zur Druckluftspeicherung eignet (siehe
auch Punkt 4, Funktionsbeschreibung des Kompressors).

Schutzen Sie sich und ihre Umwelt durch geeignete Vorsichtsmald-
nahmen vor Unfallgefahren und beachten Sie in ihrem eigenen Inte-
resse folgende Hinweise:

Der Betreiber hat den sachgerechten Betrieb sicherzustellen.
Kinder und Haustiere vom Betriebsbereich fernhalten.
Kompressoren dirfen nur von geschultem Personen bedient und
gewartet werden. Reparaturen durfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal (Prematic AG bzw. Servicepartnern von Prematic
AG) durchgefuhrt werden.

Am Kompressor dirfen keine Manipulationen, Notreparaturen
oder Zweckentfremdungen vorgenommen werden.
Sicherheitseinrichtungen dirfen nicht demontiert oder manipuliert
werden. Der werkseitig eingestellte Abblasedruck am Sicherheits-
ventil darf nicht verstellt werden.

Transportieren Sie den Kompressor immer im drucklosen Zustand.
Durch den Betrieb des Kompressors erhitzen sich
Kompressorblock und Druckleitung.

Vorsicht, es besteht Verbrennungsgefahr!

Bei allen Wartungs- oder Reparaturarbeiten gilt:

Vor Arbeitsbeginn Kompressor ausschalten. Anschlieend
Spannungsversorgung unterbrechen und den gesamten
Kompressor "drucklos" machen (Schliefsen Sie z.B. eine Ausblas-
pistole an einen Luftabgang hinter dem Kompressor an und lassen Sie
dartuber den ganzen Druck ab; Ausblaspistole dabei nicht gegen
Menschen oder Tiere richten)!

Elektroarbeiten diirfen nur von ausgebildeten Elektrofach-
kraften durchgefuhrt werden.




4. Funktions-
beschreibung
des
Kompressors

5. Inbetrieb-
nahme

- Verwenden Sie das Elektrokabel nicht fir Zwecke, fur die es nicht
bestimmt ist (Stecker nicht aus der Steckdose rei3en, schutzen
Sie das Elektrokabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten).

- Kompressor nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

- Es dirfen keine brennbaren, atzenden oder giftigen Gase ange-
saugt werden.

- Nur Originalersatzteile verwenden.

- Vorsicht, wahrend des Betriebes kann es in unmittelbarer Nahe
des Kompressors zu Kommunikationsstérungen kommen (Larm).

- Beachten Sie bei der Entsorgung des Kondensates die gesetz-
lichen Bestimmungen.

- Die Entsorgung des Gerates muss nach den gultigen gesetzlichen
Bestimmungen durchgefihrt werden.

- Bei Druckluftbehaltern darf der Bereich der Druck-
schwankungen delta-p von 20 % des max. Betriebsdruckes
nicht regelmassig uberschritten werden (z.B. Kompressor-
hochstdruck 10 bar = delta-p max. 2 bar). Bei grosseren
Druckschwankungen kann es mit der Zeit zu Ermudungsbrichen
in den Schweissnahten kommen. Der Behalter muss dann speziell
fur schwellende Belastung ausgelegt werden.

Der Elektromotor ist mit dem Kompressorblock Uber einen Keilriemen
verbunden. Uber den Ansaudfilter, der auch als Gerduschdampfer
dient, wird Umgebungsluft angesaugt und im Zylinder verdichtet. Die
verdichtete Luft gelangt Uber das im Zylinderkopf eingebaute
Druckventil in die Druckleitung und stromt dann durch das
Ruckschlagventil in den Behalter. Im Automatikbetrieb kann die
Anzahl der Schaltzyklen (EIN- / AUS - Schaltungen) des
Kompressors zwischen drei und zehn pro Stunde sein. Das Verhaltnis
der Betriebszeit des Kompressorblocks zum Stillstand sollte dabei
maximal 50 : 50 betragen.

Nach Erreichen des Maximaldruckes schaltet sich der Kompressor
aus. Sobald der Behalterdruck durch Druckluftentnahme auf den
Einschaltdruck abgesunken ist, schaltet sich der Kompressor wieder
ein. Dieser Ablauf wird durch den Druckschalter automatisch
gesteuert.

Tatigkeiten vor der ersten Inbetriebnahme:

- Das Verpackungsmaterial sollte fur einen eventuellen zuklnftigen
Transport oder zumindest fur die Dauer des Gewahrleistungs-
zeitraums an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. Dies
erleichtert im Bedarfsfall den Versand an den Servicepartner.
Spater Ubergeben Sie die Verpackung an die flir die Entsorgung
zustandige Firma oder Behorde.

- Sichtprifung des Kompressors vornehmen. Bedienungsanleitung
und insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam lesen.

- Montage der Gummielemente (siehe Punkt 5.2, Anbringen der
Gummielemente).

- Elektrischen Anschluss prifen (siehe Punkt 5.3, Elektrischer An-
schluss).

- Olstand prifen (siehe Punkt 6.3, Olstandskontrolle).
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5.1

5.2 Anbringen der

5.3

Aufstellungs-
ort

Gummi-
elemente

Elektrischer
Anschluss
(EIN-/ AUS -
Schalter)

A

Betreiben Sie den Kompressor nur in kiihlen, staubarmen, trockenen
und gut bellfteten Rdumen. Die Umgebungstemperatur darf nicht
kalter als +5 °C und nicht warmer als +35 °C sein.

Es durfen keine brennbaren Gase angesaugt werden.
Warmeabstrahlende Gerate und Leitungen in der Umgebung des
Kompressors sind zu vermeiden. Eventuell ist eine entsprechende
Be- und Entliftung des Raumes vorzunehmen. Um eine aus-
reichende Kuhlung des Kompressors sicherzustellen, ist es not-
wendig, dass der Lifter ca. 30 cm von der Wand entfernt ist, sowie
ein Deckenabstand von ca. 40 cm eingehalten wird. Vor dem
Kompressor ist ein Durchgang von mindestens 1 m freizuhalten.

Eine Aufstellung auf einem Fundamentsockel erlbrigt sich, die Stand-
flache muss eben sein. Behalter missen so aufgestellt sein, dass sie
moglichst allseitig besichtigt werden konnen, fur eine innere Prufung
zuganglich sind und das Fabrikschild gut erkennbar ist.

Heben Sie den Kompressor entweder mit einem Gabelstapler oder
einem Kran an. Prufen Sie, ob das "Hebezeug" fur den Kompressor
ausreichend dimensioniert ist. Das Gewicht des Kompressor finden
Sie unter Punkt 1, Technische Daten.

Vergleichen Sie die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typen-
schild. Sollten diese Daten nicht Ubereinstimmen, setzen Sie sich mit
uns in Verbindung. Prufen Sie vor Inbetriebnahme des Kompressors,
ob die Netzbedingungen bzw. die elektrische Zuleitung den jeweiligen
Bestimmungen entsprechen.
Wenn Sie ein Verlangerungskabel verwenden sind folgende Punkte
zu beachten:

e Kabelquerschnitt und maximale Kabellange: kontaktieren Sie

Ihren Elektriker
o Elektrische Absicherung: siehe Technische Daten

Der Kompressor wird am EIN- / AUS — Schalter des Druckschalters
ausgeschaltet .

Elektroarbeiten diirfen nur von ausgebildeten Elektrofachkraften
durchgefiihrt werden.

Bei jeder Inbetriebnahme an einer "fremden" Drehstromsteck-
dose muss eine Drehrichtungskontrolle vorgenommen werden.
Entspricht die Drehrichtung des Lufterrades nicht dem Pfeil auf dem
Riemenschutz, missen durch eine ausgebildete Elektrofachkraft,
zwei Phasen am elektrischen Anschluss getauscht werden.

Nur bei richtiger Drehrichtung ist eine ausreichende Kiihlung des
Kompressors gewabhrleistet.

Der Kompressor ist mit einem Motorschutz im Druckschalter
ausgeristet. Bei Stérungen (z.B. Uberhitzung o. &.) 16st der Motor-
schutz aus und unterbricht die Stromzufuhr.

Prematic AG 7
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In diesem Fall:
e Kkurz warten.
e Kompressor wieder einschalten.

Sollte der Motorschutz erneut auslosen:
e Stromzufuhr unterbrechen.
e Verbindung mit der nachsten Servicestelle aufnehmen.

Der Kompressor ist mit einer automatischen Druckentlastung
(Entlastungsventil) ausgerustet. Beim Erreichen des
Verdichtungsenddruckes (siehe Punkt 1, Technische Daten) im
Behalter, wird der Elektromotor automatisch abgeschaltet. Die
Druckleitung zwischen Kompressorblock und Ruckschlagventil wird
entlUftet. Dadurch ist ein druckloser Wiederanlauf des Kompressors
sichergestellt.

Wichtig: Diese automatische Druckentlastung wird funktionsun-
tichtig, wenn der Kompressor wahrend des Betriebes durch Ziehen
des Netzsteckers stillgelegt wird. In diesem Fall muss vor dem
Wiedereinschalten der EIN- / AUS — Schalter am Druckschalter
betatigt werden. Dadurch wird die Druckentlastung wieder wirksam.
Dieser Effekt tritt auch bei Spannungsabfall im Netz auf.

Der Behalter des Kompressors sollte mit einem Kugelhahn
ausgerustet sein. Die Verbindung vom Kugelhahn zum
Rohrleitungsnetz bzw. zum Druckluft — Kaltetrockner muss mit einem
elastischen Verbindungsschlauch hergestellt werden.

Wird der Kompressor fur langere Zeit stillgelegt so ist eine Innen-
konservierung erforderlich. Dies gilt auch, wenn der Kompressor
fabrikneu ist und erst zu einem wesentlich spateren Zeitpunkt (mehr
als ein Jahr) in Betrieb genommen wird.

Gehen Sie folgendermalden vor:

1. Kompressor warmlaufen lassen.

2. Kompressorendl restlos ablassen (achten Sie auf eine umwelt-
gerechte Altélentsorgung).

Korrosionsschutzol (SAE 30) einfullen.

Kompressor ca. 10 Minuten laufen lassen.

Ansaudfilter abnehmen.

Etwas Korrosionsschutzdl in die Ansaugoéffnungen einflllen.
Korrosionsschutzdl ablassen.

Ansaudfilter wieder anbauen und mit Klebeband wasserdicht ver-
schliel3en.

9. Kondensat (siehe Punkt 6.4, Kondensat) ablassen.

10.Restdruck am Kugelhahn ablassen, Kugelhahn wieder schliel3en.
11.Kompressor trocken lagern (keine Temperaturschwankungen).

©ONO O A W

Wichtig und nicht vergessen:

Bei erneuter Inbetriebnahme Kompressorendl (siehe Punkt 6.3, OI-
wechsel und Olstandskontrolle) einflllen. Kontrollieren Sie samtliche
Verschraubungen (bei neuem Aufstellungsort muss eine erneute Auf-
stellungsprifung erfolgen (siehe Punkt 5, Inbetriebnahme).

Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Seite 4, Punkt 3)!



6. Wartung

A

6.1 Wartungs-
intervalle

6.2 Ansaugdfilter

6.3 Olstands-
kontrolle und
Olwechsel

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Wartungshinweise und die
Wartungstabelle auf Seite 28. Damit schaffen Sie beste
Voraussetzungen fur eine lange Lebensdauer und einen
stérungsfreien Betrieb ihres Kompressors.

Achtung:
Vor jeder Wartungsarbeit bzw. Storungsbeseitigung unbe-

dingt Kompressor ausschalten. AnschlieBend die
Spannungsversorgung unterbrechen und den gesamten
Kompressor (inklusive Behalter) drucklos machen!
SchlieBRen Sie z.B. eine Ausblaspistole an einen Luftabgang
hinter dem Kompressor an und lassen Sie dariiber den
ganzen Druck ab. Ausblaspistole dabei nicht gegen
Menschen und Tiere richten.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Seite 4, Punkt 3)!

>> siehe Wartungstabelle Seite 28

Die Wartungsintervalle gelten flr "normale" Betriebsbedingungen
(Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Belastung). Bei
extremen Betriebsbedingungen verkurzen sich die Wartungsintervalle
entsprechend. Achten Sie bitte auf saubere und staubfreie Kuhlrippen
am Zylinder, Zylinderkopf und Nachkuhler.

Nach einer Betriebsdauer von ca. 50 Stunden sind alle auBerlich
zuganglichen Schraubverbindungen, besonders die Zylinder-
kopfschrauben (Anzugsdrehmoment 27 Nm), nachzuziehen.

>> siehe Wartungstabelle Seite 28

Die wirksame Reinigung der angesaugten Umgebungsluft ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen fiur eine lange Lebensdauer des Kom-
pressors. Der Einsatz fur den Ansaudfilter ist nach ca. 50 Betriebs-
stunden mit einer Ausblaspistole auszublasen gegebenenfalls zu er-
setzen.

Wichtig! Betreiben Sie den Kompressor nie ohne Ansaudfilter.

Tipp: Besonders bei Farbspritz- und Schleifarbeiten ist eine regel-

mafige Kontrolle des Ansaudfilters notwendig.

>> siehe Wartungstabelle Seite 28

Olstandskontrolle:

Kontrollieren Sie vor jeder Inbetrieb-

nahme den Olstand am Olschauglas. _ /
Steht das Olniveau zwischen der Mini- Maximal
malmarkierung und der oberen Maxi-
malmarkierung, hat der Kompressorblock
den optimalen Olstand (siehe auch Minimal
nebenstehende Abbildung).

Optimal
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A

Keilriemen

A
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Olwechsel:

>> siehe Wartungstabelle Seite 28

Vorsicht, Verbrennungsgefahr am heiRen o
(Beachten Sie unbedingt Punkt 6, Wartung)

- Kompressor warmlaufen lassen;

-  Kompressor ausschalten. AnschlieBend die Stromversorgung
unterbrechen;

- Geeignetes Auffanggefal} fur das Altdl bereitstellen;

- Oleinflllstopfen herausziehen;

- OlablaBschraube aufschrauben;

- Altdl vollstandig ablassen (Kurbelgehause evtl. ausspulen)

Kaltlauf
Bei unglnstigen Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass
Kondensat ins Ol gelangt. Man erkennt dies an einer milchigen
Farbung des Ols. In diesem Fall muss sofort ein Olwechsel vorge-
nommen werden! Achten Sie auf eine umweltgerechte Altélent-
sorgung.

Wichtig: Synthetisches Ol und mineralisches Ol darf nie ge-
mischt werden! Eine Uberfullung ist unbedingt zu vermeiden.
Erstbefullung und Olmenge siehe Punkt 1, Technische Daten.

>> siehe Wartungstabelle Seite 28

Achtung: Im Kondensat emulgiertes Ol ist ein Schadstoff.

Beachten Sie bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen.
Die Menge des sich bildenden Kondensats ist abhangig von der Be-
lastung und der Umgebungstemperatur des Kompressors.

Behalter: Das Kondensat sammelt sich am__Boden des Behalters.
Es ist regelmalRig zu entleeren. Offnen Sie dazu den
Kondensatablass und lassen Sie das Kondensat unter Druck ab.

>> siehe Wartungstabelle Seite 28

Achtung:
Kompressor ausschalten. Anschlielend die Spannungsversorgung
unterbrechen.

Priifung der Keilriemenspannung:
Nehmen Sie das Riemenschutzgitter ab.
Versuchen Sie den Keilriemen, wie auf
nebenstehender Abbildung mit Pfeil
gezeigt, zu bewegen.

Bei einer Bewegungsfreiheit von 1,5 cm hat ihr Keilriemen die opti-
male Keilriemenspannung.



6.6 Rickschlag-

7.

ventil

A

Fehlersuche
von A-L

Einstellung der Keilriemenspannung:

Ist die Keilriemenspannung nicht optimal, |6sen Sie die vier
Schrauben des Elektromotors an der Konsole. Durch die Langlécher
ist ein Verschieben des gesamten Elektromotors moglich, so dass Sie
eine stufenlose Einstellung vornehmen kdnnen. Ziehen Sie die vier
Schrauben wieder an. Vergessen Sie nicht das abgenommene
Riemenschutzgitter wieder zu montieren.

>> siehe Wartungstabelle Seite 28

Achtung: Bevor das Ruckschlagventil geéffnet wird muss der
komplette Kompressor (inklusive Behélter) drucklos
gemacht werden (Beachten Sie Punkt 6, Wartung)!

3. Sitz der Gummi- Entlastungsleitung
1. Sechskant- scheibe reinigen K

mutter 6ffnen

@O
\__Y_J

2. Einsatz des Ruckschlag-
ventils reinigen (Gummi-

—lm- in den Behilter

Druckleitung vom
scheibe) Kompressoraggregat

Ist der Ruckschlagventileinsatz zu stark abgenutzt oder hart, muss
der komplette Einsatz des Ruckschlagventils ausgetauscht werden.

Lasst sich der Sitz der Gummischeibe im Rickschlagventil nicht mehr
reinigen oder ist er beschadigt, so muss das komplette Ruckschlag-
ventil ausgewechselt werden.

Achtung: Beachten Sie unbedingt die Wartungshinweise aus
Punkt 6, Wartung!

Aufgetretene Fehler und AbhilfemaBnahmen:
mogliche Ursachen:

A. Der Kompressor lauft nach dem Einschalten nicht an:

- Behalterdruck ist groRer als - Vom Behalter Druck ablassen,
Einschaltdruck: bis der Druckschalter auto-
matisch einschaltet.
- Stromversorgung fehlerhaft: - Stromzufuhr prifen (nur durch
ausgebildete Elektrofachkraft)!
- Der Motorschutz (im Druck- - Kompressor ausschalten,
schalter) hat ausgelost: kurze Zeit warten. Kompressor

wieder einschalten, 10st der
Motorschutz erneut aus, bitte
Servicestelle verstandigen.

- Druckschalter defekt: - Druckschalter erneuern (nur
durch ausgebildete Elektro-
fachkraft)!

Achtung: Beachten Sie unbedingt die Wartungshinweise aus
Punkt 6, Wartung!

Prematic AG 11




Aufgetretene Fehler und AbhilfemaBnahmen:
mogliche Ursachen:

B. Der Kompressor lauft bei Erreichen des Einschaltdruckes kurz
an bzw. brummt und schaltet dann automatisch ab:

- Netzanschlussleitung hat - Prufen Sie die Netzanschluss-
unzulassige Lange oder der lange und den Querschnitt
Querschnitt ist zu gering: (siehe Punkt 5.3, Elektrischer

Anschluss).

C. Kompressor lauft kontinuierlich durch:

- Ansaudfilter stark verschmutzt: |- Ansaudfilter reinigen oder er-

setzen.

- Druckluftwerkzeuge und - Luftverbrauch des Druckluft-
-gerate im Druckluftnetz haben werkzeuges bzw. des Druck-
zu hohen Luftverbrauch: luftgerates prufen; Druckluft

Fachhandler aufsuchen.
- Leckage am Kompressor: - Leckage lokalisieren,
Servicestelle verstandigen.

- Sehr viel Kondensat im Be- - Kondensat uber Konden-

halter: satablassventil ablassen (siehe
Punkt 6.4, Kondensat).
- Druckluftnetz undicht: - Druckluftnetz tberprifen,

Leckage abdichten.

D. Mehrfaches Auslosen des Motorschutzschalters:

- Eine Stromphase ist ausge- - Elektrischen Anschluss prufen
fallen: lassen (nur durch ausgebildete
Elektrofachkraft)!
E. Bei Betrieb entweicht Druckluft iiber das Entlastungsventil:
- Entlastungsventil undicht: - Entlastungsventil reinigen oder

auswechseln.

F. Bei Stillstand entweicht Druckluft tiber das Entlastungsventil
unter dem Druckschalter bis zum Erreichen des Einschalt-

druckes:
- Ruckschlagventil undicht oder |- Ruckschlagventil reinigen oder
defekt: erneuern:

Achtung: Behalter steht unter
Druck; zuerst Druck ablassen
(siehe auch Punkt 6.6, Rlick-

schlagventil)!
G. Der Kompressor schaltet haufig ein:
- Sehrviel Kondensat im Druck- |- Kondensat entleeren (Achten
behalter: Sie auf eine umweltgerechte
Kondensatentsorgung).
- Kompressor uberlastet: - Siehe Punkt C.

Achtung: Beachten Sie unbedingt die Wartungshinweise aus
Punkt 6, Wartung!
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Aufgetretene Fehler und
mogliche Ursachen:

AbhilfemaRnahmen:

H. Das Sicherheitsventil auf dem

Behalter blast ab:

Ausschaltdruck ist hoher als
der max. zulassige
Behalterdruck

Ausschaltdruck tiefer stellen
Druckschalter muss erneuert
werden. (nur durch
ausgebildete Elektrofachkraft)!

Sicherheitsventil ist defekt:

Sicherheitsventil ersetzen
Achtung: Abblasedruck des
Sicherheitsventils darf nicht
hoher sein als der max. zu-
lassige Behalterdruck (nicht
identisch mit der Manometer-
anzeige)

l. Sicherheitsventil auf dem Kom

ressorblock blast ab:

Zylinderkopfdichtung oder
Ventilplatte defekt

defekte Teile ersetzen

J. Der Kompressorblock wird zu

heiB:

Die Kuhlluft ist nicht aus-
reichend:

Sicherstellen, dass aus-
reichend Be- und Entliftung
gewabhrleistet ist (Mindestab-
stand von der Wand 30 cm
und von der Decke 40 cm.)

Falsche Drehrichtung des
Lifterrades:

Tauschen Sie die Phasen am
elektrischen Anschluss (nur
durch eine ausgebildete
Elektrofachkraft; Siehe Punkt
5.3, Elektrischer Anschluss).

Kahlrippen am Zylinder (-kopf)
verschmutzt:

Kuhlrippen am Zylinder (-kopf)
reinigen.

K. Der Olstand steigt, ohne dass

Ol nachgefiillt wurde:

Kondensat sammelt sich im Ol:

Der Kompressor ist uber-
dimensioniert (Servicestelle
verstandigen).

L. Ungewohnliche Laufgerausche:

Keilriemen oder Riemen-
scheibe schleift am Riemen-
schutzgitter:

Kontaktstelle suchen und
Fehler beheben.

Keilriemen rutscht durch:

Keilriemen nachspannen
(siehe Punkt 6.5, Keilriemen).
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8.

Garantie-
bedingungen

14 Prematic AG

Grundlage flr alle Garantieanspruche ist der Kaufbeleg. Schaden, die
durch unsachgemalie Behandlung des Kompressors entstehen,
unterliegen nicht der Gewahrleistung. Bei Fragen bitten wir um
Angabe der Daten, die Sie dem Typenschild des Kompressors
entnehmen kénnen. Prematic AG gewahrt auf den Kompressor eine
Garantie von:

- 1 Jahr ab Lieferdatum.

Wenn Gewahrleistungsanspruche gestellt werden, muss sich der
Kompressor im Originalzustand befinden.

Die Garantie schliesst Schadenersatzforderungen jeglicher Art aus;
sie beschrankt sich auf Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und
den unentgeltlichen Ersatz all jener Teile, welche sich als schadhaft
erweisen sollten. In der Garantie sind Verschleissteile, Arbeits-
und Reisezeit sowie Transportkosten nicht inbegriffen und
werden in Rechnung gestellt. Ein Garantieanspruch besteht nicht
fir Beanstandungen, welche auf unsachgemasse Installation und
Handhabung oder Verwendung von falschen, beschadigten oder
fehlerhaften Zubehorteilen zurtickzufihren sind. Ebenfalls wird eine
Haftung abgelehnt fur Defekte, die auf mangelnde, unsachgemasse
Wartung, zu hohen Betriebsdruck oder Uberbeanspruchung der
Gerate zurlckzufuhren sind. Bei Geraten, welche abgeandert
wurden oder an denen bereits eigenhdndige Reparaturversuche
vorgenommen wurden, entfallt jeder Garantieanspruch.



Nous vous remercions pour votre confiance en nos produits. Lisez d’abord les
instructions de service avant 'emploi du compresseur.

Ce mode d’emploi avec les instructions de service contient des indications importantes
pour un fonctionnement sdr et sans pannes de votre compresseur.

Gardez a cet effet ces instructions toujours a portée de main.

Instructions Nous recommandons de faire exécuter les contrdles, ajustages et
générales travaux d’entretien toujours par la méme personne ou son

remplagant. Ces travaux doivent étre documentés dans un carnet
d’entretien. Lors de questions, veuillez indiquer le numéro de série, le
numeéro d’article et la désignation du compresseur.

Utilisation du  Afin d’en rendre la lecture rapide et pratique, nous utilisons des
mode d’emploi symboles pour les informations importantes et pratiques.

Ces symboles sont placés a cbété des passages de texte (s’ils se
référent seulement au texte), a coté d’illustrations (s’ils se référent
aux dessins) ou au haut d’'une page (s'’ils se référent au contenu de
toute la page).

Si le compresseur est utilisé en dehors de la Suisse, d’autres
prescriptions légales que les prescriptions décrites dans cet mode
d’emploi (se référant p.ex. au branchement électrique ou des
ordonnances concernant la sécurité) peuvent étre en vigueur

Attention: Prétez toute votre attention a ces symboles!

Signification Lire les instructions!
des symboles L’opérateur (le propriétaire / le responsable) est obligé

de tenir compte des instructions et d’instruire tous les
utilisateurs de ce compresseur selon les instructions de
service.

Attention!

A Ce symbole caractérise des descriptions importantes,
des conditions dangereuses, des risques de danger
respectivement des indications de sécurité.

Le compresseur est contrdlé par Prematic AG et est emballé avec
soin. Malgré cela, des dommages dus au transport ne peuvent pas
étre exclus. Prenez votre temps pour faire un bref contrdle visuel du
compresseur avant sa mise en marche.

Attention:

Informez-vous, avant de travailler avec le compresseur, comment il peut étre arrété
rapidement et comment il se laisse entierement vider de son contenu d’air
comprime.

Le contréle de I'équipement du compresseur (du réservoir) doit étre exécuté par
'opérateur avant la mise en marche (page 16, point 13, Mise en service).

Monter les amortisseurs de vibrations sur les pieds du réservoir (page 17, point
13.2, Montage des amortisseurs de vibrations).

Fusibles requis: voir Données techniques

Veiller a une ventilation suffisante du compresseur.

Veérifier le niveau d’huile avant chaque mise en marche.

Un contréle du sens de la rotation (le ventilateur doit tourner dans la direction
indiquée par la fleche sur la protection de courroie) est absolument impératif avant
chaque mise en marche sur un réseau électrique a courant continu inconnu.
Prendre en considération les indications de sécurité (page 15, point 11)!

Prematic AG 15



9. Données
techniques
10. Emploi

1.

Indications de
sécurité

16 Prematic AG

Volume engendré (puissance aspirée): 2x390 | I/min
Débit effectif: 2x265 | I/min
Tension: 400 | V
Fusibles requis (a action retardée): 2x16 | A
Capacité du moteur: 2x2,2 | KW
Vitesse de rotation maxi: 1020 | U/min
Pression nominale: 10 | bar
Capacité du réservoir: 270 | |
Surpression maxi admise du réservoir: 11 | bar
Quantité d’huile (huile minérale P30) 0,91
Niveau sonore Lpa1 (selon DIN 45635 T 13;

distance 1 m) 77 | dB (A)
Dimensions: longueur x largeur x hauteur: 157x58x112 | cm
Poids: 185 | kg

Ce compresseur est un compresseur a piston, lubrifié par huile,
propre pour la production et 'accumulation d’air comprimé (voir point
12, Fonctionnement du compresseur).

Protégez-vous et votre environnement des risques d’accident par des
mesures de précaution adéquates et observez les indications
suivantes dans votre propre intérét :

L’opérateur doit assurer le fonctionnement conforme.

Tenir éloignés les enfants et animaux domestiques du rayon de
fonctionnement.

Le compresseur ne doit étre servi et entretenu que par des
personnes instruites. Les réparations ne doivent étre réalisées que
par un personnel qualifi¢ (Prematic AG ou son partenaire de
service aprés-vente).

Aucune manipulation, réparation d’'urgence ou travaux non appro-
priés ne doivent étre exécutés sur le compresseur.

Ne pas démonter ou manipuler les dispositifs de sécurité. Ne pas
modifier la pression de purge de la soupape de sécurité, ajustée a
l'usine.

Transporter le compresseur toujours en état sans pression.
L’aggrégat et la conduite forcée se chauffent lors du fonction-
nement du compresseur

Attention, risque de brilures!

Important lors de tous les travaux d’entretien ou de
réparation:

Avant de commencer les travaux, placer le commutateur sur arrét,
interrompre I'alimentation en courant électrique et purger (vider) le
compresseur entiérement (p. ex. en branchant une soufflette sur
une des sorties d’air du compresseur et purger sans diriger le
pistolet sur des personnes ou des animaux).

Les travaux sur la partie électriques ne doivent étre exécutés
que par un électricien qualifié.

Ne pas utiliser le cable électrique a des fins non-conformes (ne
pas arracher la fiche de la prise de courant, protéger le cable
électrique de la chaleur, des huiles et des arétes vives).




12. Fonctionne-
ment du
compresseur

13. Mise en
service

- Ne pas utiliser le compresseur dans des secteurs comportant des
risques d’explosion.

- Veiller a ne pas aspirer des gazes inflammables, corrosifs ou
toxiques.

- N’employer que des piéces de rechange d’origine.

- Attention, lors de la marche, des problémes de communication
sont possibles a proximité immeédiate du compresseur en raison
du bruit.

- Prendre en considération les prescriptions I|égales lors de
I'élimination du condensat.

- L’élimination de I'appareil doit étre effectué selon les prescriptions
en vigueur.

- Les réservoirs a air comprimé ne doivent pas dépasser
réguliéerement une fluctuation de pression delta-p de 20 % de
la pression de service maximale (p.ex. Pression max. du
compresseur 10 bar = delta-p max. 2 bar). En cas d'une
fluctuation de pression trop grande, une rupture a la fatigue peut
arriver aux cordons de soudure. Dans ce cas, le réservoir a air
comprimé doit étre spécialement construit pour une fluctuation de
pression plus élevée.

Le moteur électrique est relié a I'agrégat du compresseur par e
courroie trapézoidale. L’air ambiant est aspiré par le filtre d’aspiration
d’air, qui sert également d’amortisseur de bruit, et est compressé
dans le cylindre

L’air comprimé passe par la soupape de pression montée dans la
culasse dans la conduite forcée et s’écoule ensuite dans le réservoir
en passant par la soupape de retenue. Le nombre de cycles
opérationnels (enclenchements/déclenchements) dans le cadre du
processus automatique peut étre de l'ordre de 3 a 10 cycles par
heure.

Le rapport entre la période de fonctionnement et les temps d’arrét de
I'agrégat du compresseur doit étre de 50 : 50 maximum.

Le compresseur s’arréte aprés avoir atteint la pression maximale. Dés
que la pression tombe au niveau de la pression d’enclenchement, le
compresseur se remet en marche automatiquement. Ce processus
est commandé automatiquement par le pressostat.

Travaux a exécuter avant la premiére mise en marche:

- Garder le matériel d’'emballage a un endroit approprié pour un
transport éventuel, au moins durant la période de garantie. Ceci
facilite au besoin I'envoi au partenaire du service aprés-vente.
Remettez ensuite le matériel d’emballage a I'entreprise ou a
'autorité compétente.

- Faire un contrdle visuel du compresseur. Lire attentivement les
instructions de service et tout particulierement les indications de
sécurite.

- Monter les amortisseurs de vibrations (page 17, point 13.2,
Montage des amortisseurs de vibrations ).

- Controler le raccordement électrique (page 17, point 13.3,
Raccordement électrique).

- Controler le niveau d’huile (page 20, point 14.3, Contréle du
niveau d’huile et vidange d’huile).
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13.1

13.2

13.3

Emplacement

Montage des
amortisseurs
de vibrations

Raccordement
électrique

18 Prematic AG

Le compresseur doit étre placé dans un endroit frais, sans poussiére,
sec et bien aéré. La température ambiante ne doit pas étre inférieure
a +5 °C et ne doit pas dépasser +35 °C.

Il est défendu d’aspirer des gaz inflammables.

Eviter de poser le compresseur a proximité d’appareils et de
conduites radiantes. Prévoir éventuellement une aération du local
concerné. Afin d’assurer un refroidissement suffisant du compresseur,
il est nécessaire de placer le ventilateur a une distance d’env. 30 cm
de la paroi et 40 cm du plafond ainsi qu’'un passage d’au moins 1 m
reste libre a 'avant du compresseur.

Il n'est pas nécessaire de placer le compresseur sur un socle.
L’encombrement doit cependant étre parfaitement nivelé. Les
réservoirs doivent étre placés de maniére a pouvoir étre contrblés de
tous les cotés et étre d’un acces facile pour le contrdle intérieur. La
plaquette signalétique doit étre bien visible.

Soulever le compresseur a l'aide d’'un élévateur a fourche ou d’une
grue. S’assurer auparavant que le dispositif de levage soit suffi-
samment puissant pour soulever le compresseur. Le poids du
compresseur est mentionné sous le point 9, Données techniques.

Comparer la tension du réseau avec les indications de la plaquette
signalétique. Si ces données ne sont pas conformes, veuillez nous
contacter.

Contréler avant la mise en marche que les conditions du réseau et
I'alimentation électrique correspondent aux prescriptions en vigueur.

Lors de I'utilisation d’un cable de prolongement les points suivants
sont a observer:
e Section de conducteur et longueur de cable max. : veuillez svp
contacter votre electricien
e Fusibles requis: voir Données techniques

Le compresseur est mis en marche ou arrété avec le commutateur du
pressostat.

Les travaux sur la partie électrique ne doivent étre exécutés que
par un électricien qualifié.

Contréler le sens de rotation lors de chaque branchement a une
prise de courant triphasée “étrangere”.

Si le sens de rotation du ventilateur ne correspond pas a la direction
indiquée par la fleche sur la protection de courroie, un électricien
qualifié doit inverser deux phases sur le raccordement électrique.

Un refroidissement suffisant n’est garanti que si le compresseur
tourne dans la bonne direction.

Le compresseur est équipé d’un disjoncteur-protecteur incorporé
dans le pressostat. En cas de dérangement (en cas de surchauffe
p.ex.!) le disjoncteur-protecteur interrompt I'arrivée de courant.



13.4 Soutirage d’air
comprimé

13.5 Mise hors
service et
conservation

Dans ce cas:
e Attendre un instant.
e Enclencher a nouveau le compresseur.
Si le disjoncteur-protecteur se déclenche a nouveau:
e Couper l'arrivée de courant.
e Contacter le plus proche service apres-vente.

Le compresseur est équipé d’'une décharge de pression automatique.
En atteignant la pression de compression finale dans le réservoir (voir
point 9, Données techniques), le moteur électrique s’arréte
automatiquement.

La conduite forcée entre I'agrégat du compresseur et la soupape de
retenue est alors purgée. Ainsi, un nouveau démarrage du
compresseur est assure.

Important: Cette décharge de pression automatique ne fonctionne
pas, si le compresseur est arrété en retirant la fiche de raccordement
au réseau pendant la marche. Dans ce cas, le commutateur du
pressostat doit étre actionné avant la remise en marche. Ainsi la
décharge est a nouveau activée. Cet effet se produit également lors
de chutes de tension du réseau.

Le réservoir du compresseur doit étre équipé d’un robinet a bille. Le
raccordement entre le robinet a bille et le réseau de tuyaux ou au
sécheur d’air par réfrigération doit étre exécuté au moyen d’un tuyau
flexible.

Si le compresseur est mis hors service pour une période plus longue,

un traitement intérieur préservatif est nécessaire. Ceci est également

nécessaire si le compresseur sortant d’'usine ne va étre mis en

service que plus tard (plus d’une année).

Procéder de la maniére suivante:

1. Laisser chauffer le compresseur.

2. Vider entiérement I'huile du compresseur (prendre soin d’une

élimination écologique conforme de I'huile).

Remplir avec une I'huile anticorrosive (viscosité SAE 30).

Laisser le compresseur marcher env. 10 minutes.

Enlever le filtre d’aspiration.

Donner un peu d’huile anticorrosive dans l'orifice d’aspiration.

Vider I'huile anticorrosive.

Remonter le filtre d’aspiration et le fermer de maniére étanche a

I'eau avec une bande adhésive.

. Evacuer le condensat (voir point 14.4, Condensat).

10. Décharger la pression résiduelle a l'aide du robinet a bille, fermer
a nouveau le robinet a bille.

11. Entreposer le compresseur au sec (pas de variations de
température).

OND O AW
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14. Entretien

141

Intervalles
d’entretien

14.2 Filtre

14.3

d’aspiration

Contréle du
niveau d’huile
et vidange
d’huile

20 Prematic AG

Important, a ne pas oublier:

Remplir d’huile de compresseur (voir point 14.3, Contréle du niveau
d’huile et vidange d’huile) lorsque le compresseur est a nouveau
repris en service. Controler tous les raccordements. Lors d’un
positionnement a un nouvel emplacement, un nouveau controle
d’installation doit suivre (voir point 13, Mise en marche).

Observer les indications de sécurité (point 11, Indications de
sécurite).

Observer les indications d’entretien suivantes et le tableau d'entretien
a la page 28, afin de créer pour votre compresseur les meilleures
conditions pour une longévité élevée et un fonctionnement sans
perturbations.

Attention:

Avant tout entretien ou I’élimination de pannes, le compresseur
doit étre mis hors circuit. Couper ensuite le courant et purger
(vider) entiéerement le compresseur (p. ex. en branchant une
soufflette sur une des sorties d’air du compresseur et purger
sans diriger le pistolet sur des personnes ou des animaux.
Observer les indications de sécurité (point 11, Indications de
sécurité).

>> voir tableau d'entretien a la page 28

Les intervalles d’entretien sont valables pour des conditions d’opé-
ration “normales” (température ambiante, humidité atmosphérique et
charge). Les intervalles d’entretien se réduisent en cas de conditions
d’opération extrémes. Veiller a ce que les ailettes de refroidissement
du cylindre, de la culasse du cylindre et du radiateur secondaire sont
propres et exemptes poussiere.

Aprés une durée de service de 50 heures environ, tous les
vissages doivent étre ajustés, tout particulierement les vis de
culasse (couple de serrage 27 Nm).

>> voir tableau d'entretien a la page 28

Le nettoyage efficace de I'air environnant aspiré est une des condi-
tions les plus importantes pour une longévité élevée du compresseur.
L’élément du filtre d’aspiration doit étre nettoyé env. toutes les 50
heures ou étre échangé au besoin.

Important! Ne jamais utiliser le compresseur sans filtre d’aspiration!
Un contréle régulier du filtre d’aspiration est particulierement
important lors de travaux de peinture ou de meulage.

>> voir tableau d'entretien a la page 28

Contréle du niveau d’huile:

Controler le niveau d’huile du voyant
d’huile avant chaque mise en marche. Le
niveau d’huile de l'agrégat est optimal



14.4 Condensat

14.5 Courroie
trapézoidale

lorsqu’il se trouve entre la marque

minimale et la marque maximale du _ /
voyant (voir la figure a droite). Maximal

Optimal

Minimal

Vidange d’huile:
>> voir tableau d'entretien a la page 28

Attention, risque de brilures par I’huile chaude!

(voir absolument point 14, Entretien)

- Laisser chauffer le compresseur;

- Déconnecter le compresseur. Couper ensuite le courant au moyen
du commutateur principal (& commander séparément);

- Préparer un récipient collecteur pour I'huile usée;

- Enlever le bouchon de remplissage d’huile;

- Dévisser la vis de vidange d’huile;

- Vidanger entierement 'huile usée.

Lors de conditions d’utilisation défavorables, il est possible que de

'eau condensée se mélange a I'huile. Ceci se laisse reconnaitre a la

coloration laiteuse de I'huile. Dans ce cas I'huile doit étre vidangée

immédiatement! Veiller & une élimination écologique de I'huile.

Important: Ne jamais mélanger une huile synthétiques avec une
huile minérale! Eviter absolument un trop-plein.

Consulter le point 9, Données techniques, au sujet du premier
remplissage et la quantité d’huile nécessaire.

>> voir tableau d'entretien a la page 28

Attention: L’huile émulsionnée dans le condensat est une substance
nuisible a la qualité de I'eau. Tenez compte des prescriptions légales
concernant I'élimination.

La quantité de condensat collecté dépend de la charge et de la
température environnante du compresseur.

Réservoir:

Le condensat se dépose au fond du réservoir et doit étre réguliére-
ment purgé. Ouvrir a cet effet le purgeur et vidanger le condensat
Sous pression.

>> voir tableau d'entretien a la page 28

Attention: Déconnecter le compresseur. Couper ensuite le courant!
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14.6 Soupape de
retenue

22 Prematic AG

Controle de la tension de la courroie
trapézoidale:

Enlever la protection de courroie.
Essayer de faire bouger la courroie
trapézoidale comme indiqué par la fleche
sur la figure a droite. Une liberté de
mouvement de 1,5 cm correspond a une
tension optimale.

Ajustage de la tension de la courroie trapézoidale:

An cas de non-conformité de la tension, desserrer les quatre vis
maintenant le moteur électrique sur la console. Le moteur entier se
laisse alors déplacer sur les trous oblongs permettant un ajustage
progressif. Resserrer les vis. Remonter également la grille de

protection de la courroie trapézoidale.

>> voir tableau d'entretien a la page 28

Attention: Vider entiérement le compresseur y compris le réservoir,

avant d’ouvrir la soupape de retenue (voir point 14, Entretien)!

3. ajustement de

disque en conduit de décharge
caoutchouc a
-

1. vis hexagonal nettoyer

@O0
\_V—J

2. cartouche de soupape

de retenue a nettoyer
(disque en caoutchouc)

Si la membrane en caoutchouc de I'élément de la soupape de
retenue est trop usée, il est nécessaire d’échanger I'élément tout

entier.

Si le siége de la membrane en caoutchouc dans la soupape de rete-
nue ne peut plus étre nettoyé, il est nécessaire d’échanger la sou-

pape de retenue compléte.

—f- dans le réservoir

tuyeau de pression /
conduit d'unitée de compresseur



15. Recherche de
défauts A — L

Attention: Observer en tous cas les indications de service du
point 14, Entretien!

Défectuosités constatées et
causes possibles

Mesures a prendre:

A. Le compresseur ne démarre pas lors la mise en marche

La pression du réservoir est
plus élevée que la pression
d’enclenchement:

Réduire la pression du
réservoir jusqu’au niveau du
démarrage automatique du
pressostat

Défectuosité dans le
raccordement électrique:

Contréler le raccordement
électrique (uniquement par un
électricien qualifié)!

Le disjoncteur-protecteur (dans
le pressostat) s’est déclenché :

Déconnecter le compresseur,
attendre un instant. Remettre
en marche le compresseur. Si
le disjoncteur-protecteur dé-
clenche a nouveau, contacter
le service aprés-vente.

Pressostat défectueux:

Changer le pressostat
(uniqguement par un électricien
qualifié)!

B. Atteignant la pression de la mise en marche, le compresseur
démarre pour un instant ou il ronronne seulement pour se
déclencher automatiquement:

- Le cable de raccordementau |- Controler la longueur du cable
réseau est trop long ou la de raccordement au réseau et
section des conducteurs est la section des conducteurs
trop faible: - (voir point 13.3, Raccordement

électrique).

C. Le compresseur fonctionne continuellement:

Le filtre d’aspiration est forte-
ment encrassé:

Nettoyer ou remplacer le filtre
d’aspiration.

La consommation d’air des
outils et appareils pneumati-
ques utilisés sur le réseau d’air
comprimé est trop élevée:

Contréler la consommation
d’air des outils et appareils.
Contacter un commerce

spécialisé en air comprimé.

Fuite au compresseur:

Localiser la fuite, informer le
service apres-vente.

Beaucoup de condensat dans
le réservoir:

Purger le condensat par
l'intermédiaire du purgeur
(voir point 14.4, Condensat).

Le réseau d’air comprimé n’est
pas étanche:

Controler le réseau d’air
comprimé, étancher la fuite.
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Attention: Observez en tous les cas les indications de service du
point 14, Entretien!

Défectuosités constatées et causes
possibles:

Mesures a prendre:

D. Déclenchements multiples du disjoncteur-protecteur

Une des phases du réseau
électrique est défectueuse:

- Contréler le raccordement
électrique (uniquement par
un électricien qualifié)!

E. En fonction, de l'air comprimé s’échappe de la soupape de
décharge

- Lasoupape de décharge n'est pas |- Nettoyer ou remplacer la
étanche: soupape de décharge.

F. De I’air comprimé s’échappe de la soupape de décharge sous le
pressostat jusqu’au point de la pression d’enclenchement.

- L’élément de la soupape de - Nettoyer ou remplacer la
retenue n’est pas étanche ou est soupape de retenue.
défectueux: Attention: Le réservoir est

SOus pression; purger
auparavant (voir point 14.6,
Soupape de retenue)!

G. Le compresseur démarre souvent:

- Beaucoup de condensat dans le - Vidanger le condensat
réservoir: (Veiller a une élimination

conforme a I'environnement).

- Compresseur surchargé: - Voir point C.

H. La soupape de sécurité sur le réservoir fuit:

La pression de déclenchement sur
le pressostat est plus élevée que la
pression maxi au réservoir.

- Baisser la pression de
déclenchement ou remplacer
le pressostat (uniquement
par un électricien qualifié)!

Soupape de sécurité défectueuse:

- Contacter le service apres-
vente ou remplacer la
soupape de sécurité

I. La soupape de sécurité sur la culas

se de cylindre se fuit:

Le joint ou la plague de soupapes
sont défectueux

- Remplacer les piéces
défectueuses

J. L’agrégat du compresseur devient

trop chaud:

La ventilation n’est pas suffisante:

- Une aération suffisante doit
étre garantie (distance
minimale du mur 40 cm).

Le sens de rotation du ventilateur
est faux:

- Changer les phases sur le
réseau (voir point 13.3,
Raccordement électrique).
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Ailettes de refroidissement du

- Nettoyer les ailettes de

cylindre polluées:

refroidissement du cylindre.




16. Conditions de
garantie

Attention: Observez en tous cas les indications de service du
point 14, Entretien!

Défectuosités constatées et Mesures a prendre:
causes possibles:

K. Le niveau d’huile monte sans qu’un plein d’huile n’a été fait.

- Le condensat s’accumule dans |- Le compresseur est surdimen-
I'huile: sionné (contacter le service
aprés-vente).

L. Bruits de roulement inhabituels:

- La courroie trapézoidale ou la |- Déceler I'endroit du contact et
poulie de la courroie frottent supprimer la défectuosité.
sur la grille de protection de la
courroie:

- La courroie trapézoidale - Ajuster la tension de courroie
patine: trapézoidale (voir point 14.5,

Courroie trapézoidale).

La base de tout recours en garantie est le contrat de vente. Les
dommages causés par un traitement non conforme du compresseur
sont exclus de la garantie. Lors de questions, veuillez indiquer les
caractéristiques qui se trouvent sur la plaquette signalétique du
compresseur. Prematic AG octroie une garantie de :

- d’une année a partir de la date de livraison.

En cas de recours a la garantie, le compresseur doit se trouver dans
son état d’original.

La garantie exclut les exigences de dommages-intéréts de tout genre;
elle se limite a des vices de construction et de traitement et au
remplacement gratuit de toutes les piéces qui devraient s'avérer étre
défectueuses. Les piéces d'usure, le temps de voyage et de
travail ainsi que les frais de transport ne sont pas compris dans
la garantie et sont facturés. Aucune prétention de garantie n'est
possible pour les contestations dues a une installation ou une
manipulation inappropriée, l'utilisation d'accessoires inadéquats,
endommagés ou défectueux. Toute responsabilité sera également
déclinée lors de défectuosités dues a un entretien inadéquat ou
manquant, a une pression de service trop élevée ou a la surcharge
des appareils. Toute exigence de garantie est supprimée pour les
appareils qui ont été modifiés ou sur lesquels des tentatives de
réparation personnelles ont été entreprises.
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17. Ersatzteilliste / Liste des piéces de rechange PAKO 2-382/270

7 e 1
i
5
1
14 dl
A
13 g™ 5= =
/,-::; =
11
8 =3
10 - Q
15
9
12
Pos.  Art.-Nr./ No d’art. Bezeichnung Désignation Stk/Qt.
1 MK 113 Kompr. Block Bloc compresseur 2
2 K 3031.02 Druckluftbehalter 270 1t. / 11 bar ~ Réservoir 270 It. / 11 bar 1
3 K 31591 Handlochdichtung Joint pour le trou de main 1
5 K 31520 Elektromotor 2,2 kW Moteur électrique 2,2 kW 2
5a K'31713-106124 Motorscheibe Poulie 2
6 K 31813-1200 Keilriemen SPA 1200 Courroie trapézoidale SPA 1200 2
7 K 31616 Riemenschutz Protection de courroie 2
8 K 31194 Druckleitung kpl. Conduite forcée cpl. 2
9 K 31324 Entlastungsleitung 6 x 800 Tuyau de décharge 6 x 800 2
10 K 2709.1 Ruckschlagventil Soupape de retenue 2
10a K 2709/51 RV-Einsatz Insert de soupape 2
11 K 2750-11 Sicherheitsventil 1/2" Soupape de sécurité 1/2" 1
12 K 2870 Ablassventil 1/4" Purgeur manuel 1/4" 1
13 K 2614-16R10 Manometer Manomeétre 1
14 MDR 5/11 Druckschalter Pressostat 2
MDR 5/52 Ersatzhaube Capot 2
MDR 5/54 Membrane Membrane 2

15 K 2983.01-230 Magnetentlastungsventil Soupape de décharge magnétiques 2
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18.

Ersatzteilliste / Liste des piéces de rechange MK 113

Pos.

Art.-Nr. / No d’art.

Bezeichnung

Désignation

Stk/Qt.

©CoOoO~NOGO~WN-=-

014 013 054
013 164 008
113 164 007
6206

010 008 000
113 165 008
014 013 021
013 164 011
014 005 001
114 001 043
A 2089

012 031 000
014 013 021
113 141 006
012 047 000
6205

114 011 068
113 144 018
413 144 011
113 164 012
018 008 000
213 164 001
113 164 009
116 025 006
015 023 000
413 164 016
113 164 001
413 164 006
113 164 002
017 003 000
317 001 000
014 002 048
113 144 004
014 001 041
011 158 000

6kt.-Schraube M5x12
Deckel
Kurbelgehause

Lager 033 015 000
Wellendichtung
Lagerdeckel vorne
6kt.-Schraube M6x20
Schwungrad

Scheibe & 36/9x4
6kt.-Schraube M8x25
Olablassschraube R1/4" 111 001 000
Olschauglas G3/4
6kt.-Schraube M6x20
Lagerdeckel hinten
Oleinfiillzapfen

Lager 033 027 000
Schraube M8x25
Lagerschalen
Schubstange
Kurbelwelle

Keil

Kolbenringsatz
Kolben 65
Kolbenbolzen 17x50
Sicherungsring
Kolben kpl.

Zylinder

Ventilplatte kpl.
Zylinderkopf
Filterelement
Ansaudfilter kpl.
Zyl.Kopf-Schraube M8x65
Nachkuihler
6kt.-Schraube M8x20
Starthilfe-Ventil 1/4-2,2bar

Vis M5x12

Couvercle

Carter

Roulement 033 015 000
Bague d‘étanchéité
Couvercle avant

Vis M6x20

Volant

Plateau @ 36/9x4

Vis M8x25

Vis de décharge d’huile 111 001 000
Temoin d’huile G3/4

Vis M6x20

Couvercle arriere
Bouchon

Roulement 033 027 000
Vis M8x25

Coussinet de bielle
Bielle

Vilebrequin

Clavette

Jeu de segments

Piston 65

Axe de piston 17x50
Circlip extérieur

Piston cpl.

Cylindre

Plaque de soupape cpl.
Culasse

Element filtrant

Filtre d'aspiration cpl.
Vis M8x65
Refroidisseur postérieur
Vis M8x20

Soupape de décharge 1/4-2,2bar

AN 2O aa N DBENNNN A, R, A A Aa W, AW, A A aaa
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36 113144010 Lifterhaube
39 1213164 002 ‘Dichtungssatz

Capuchon
‘Jeu de joints

19. Anschluss-Schema / Modeéle de raccordement

Sterndreieckschalter / Interrupteur étoile-triangle

L1 L2 L3 P . . ;
3 PE Bei externer Steuerspannung Verbindung entfernen (violett)

7]

K2970-14 10-14A 11kW

Ulvl wl U2 V2 W2 PE
ZR
D

Al Al

A2 A2
R2370-11 4,5-6,58 I -
K2970-12 6,0-8,52 5, 5kW z
K2970-13 7,5-11A77, 5kW ABB ABB

1-60s A16-30-10 A12-30-01 A16-30-10 HK46

Direktanlauf / Démarrage direct

Vorsicherungen und Hauptschalter bauseits
L1L2L3L4

,_'_._..__,j__,

B1| :

|
|
| !
L— — I_._I_
I

&\H 1F‘E

M1 apH

20. Bemerkungen / Remarques

28 Prematic AG




Prematic AG 29




Wartungstabelle Kolbenkompressoren /

21,

Tableau d'entretien pour compresseurs a piston

VLOd. oo e

Kompressor/Compresseur

vor Inbetriebnahme

Drehrichtungskontrolle

O

avant la mise en service

Controle du sens de rotation

tous les jours en cas de marche permanente ou

bei Dauerbetrieb taglich, sonst jede Woche

Controle du niveau d'huile

Oelstandskontrolle

a

une fois par semaine

jede Woche

Kondensatablass

O

une fois par semaine
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Purge du condensat
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500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

4000

4500

5000
5500
6000
6500

7000
7500

8000
8500

9000
9500

10000
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