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SYMBOL SYMBOL SYMBOLBESCHREIBUNG BESCHREIBUNG BESCHREIBUNGKZ KZ KZ

Klemmen X

NH-Sicherung
3-polig
+ Neutralleitertrenner

F

Sicherungselement
Gr. 2 oder Gr. 3
1-polig
+ Neutralleitertrenner

Sicherungselement
Gr. 2 oder Gr. 3
3-polig
+ Neutralleitertrenner

Leitungsschutzschalter
1-polig
+ Neutralleitertrenner

Leitungsschutzschalter
3-polig
+ Neutralleitertrenner

Fehlerstrom-
schutzschalter
(FI) 2-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter
(FI) 4-polig

F

F

F

F

F

F

S

S

S

S

S

S

S

H

H

H

Taster
schliesser

Drehschalter 0-1
1-polig
schliesser

Schlüsselschalter
schliesser

Drehschalter 0-1
4-polig
schliesser

Wahlschalter 1-2
Schema 2

Wahlschalter 1-0-2
mit Nullschellung

Glühlampe
Signallampe

LED

Drehleuchte

Hupe
Stromwandler T

Transformator T
UGleichrichter

Schütz / Relais
1-polig
Schliesser

K/Q

K/Q

K/Q

K

K/U

Schütz / Relais
3-polig
Schliesser
mit Hilfskontakt 1S

Schütz / Relais
4-polig
Öffner

Schrittschalter
Stromstossschalter
1 Schliesser

Schaltuhr / Minuetrie
1 Umschalter

Einbau Steuersicherung
Schalter 0-1 für Zeitrelais
Wahlschalter Service in Front einbauen

02.07.2012
3-4

02.07.2012 Anpassung Steuerung wegen Umschaltfehler 3-4
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Einspeisung
Leistung
3x400/230V

Einspeisung
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Extern
Anlage
EIN / AUS

Brücke einbauen
bei Auslieferung

Kompressor 1 Kompressor 2

Wahlschalter
0-Kompr1-Kompr2-Auto
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Motor
Druckluft-
kompressor 1

Motor
Druckluft-
kompressor 2

Zusätzlicher Druckschalter
auf Druckbehälter montiert
Druck z.B. 7.0 - 9.0bar
(Ruhezustand = offen)

L1/1 =
Schrauben-
verdichter 1
Druckschalter
z.B. 7.5 - 9.5bar

Potentialfreie
Betriebsmeldung 1

L1/2 =
Schrauben-
verdichter 2
Druckschalter
z.B. 7.5 - 9.5bar

Potentialfreie
Betriebsmeldung 2

t=5min t=5min

Ausschaltung
Zeitsteuerung

Ausschaltung
Zeitsteuerung




